
Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "28 " апреля 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель : начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: Грязнов А.Е.
Представитель: Грязнов Алексей Евгеньевич
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.

Дата И время проведения проверки: "28" апреля 2022г "11" часов "00" минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес; Ул. Литке, 29, корп. 9

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-116 РУ-0,4 кВ ф-13

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Перекидной рубильник, 400 А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ВРУ помещения по ул. Литке, 29

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303 S31 543 JAVZ

Заводской номер 011793166142537

Класс точности 1

Номинальный ток, А 5-7,5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 16.08.2021

Дата поверки 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

000000

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ВРУ помещения по ул. Литке, 29

Тип 400/5 400/5 400/5

Заводской номер 606531 705138 705139

Коэффициент трансформации 80 80 80

Класс точности 0,5 0,5 0,5

Дата поверки

Дата следующей поверки

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00000266 ООО «ЭнергоПромСеть»

Защитный экран трансформаторов тока 00000306
00000307
00000308

ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9. Прочее _______ НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

Z/X Представитель сетевой организации

f --- /Романова А. О./

(подпись) (ф.и.о. представителя)

Потребитель (его представитель)

/Грязнов А.Е./

(подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

//

(подпись) (ф.и.о. представителя)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "28" апреля 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель : начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: Грязнов А.Е.
Представитель: Грязнов Алексей Евгеньевич
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.

Дата и время проведения проверки: "28" апреля 2022г "11" часов "00" минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: Ул. Литке, 29, корп.9

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-116 РУ-0,4 кВ ф-3

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Перекидной рубильник, 400 А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ВРУ помещения по ул. Литке, 29

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303 S31 543 JAVZ

Заводской номер 011793166142830

Класс точности 1

Номинальный ток, А 5-7,5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 16.08.2021

Дата поверки 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

0

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ВРУ помещения по ул. Литке, 29

Тип 400/5 400/5 400/5

Заводской номер 705126 705127 705134

Коэффициент трансформации 80 80 80

Класс точности 0,5 0,5 0,5

Дата поверки

Дата следующей поверки

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00000345 ООО «ЭнергоПромСеть»

Защитный экран трансформаторов тока 00000342
00000343
00000341

ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9. Прочее _______ НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается ■

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

/"/'Представитель сетевой организации

( / /^-—/Романова А. О./ 

(/юдаись) (ф.и.о. представителя)

Потребитель (его представитель)

/Грязнов А.Е./ 

(подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ 
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрических счетчиков, установленных в ВРУ помещения по ул. Литке, 29 отТП-116 РУ-0,4 кВ ф-3, 13

на Грязнова А.Е.

№

п/п

Наименование

присоединения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№ 

счетчика

Тип Год выпуска,

МПИ

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания №

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

1 ТП-116
РУ-0,4 кВ ф-3

01136815947
8185

Энергомера 
ЦЭ 680 ЗВ М7 

Р31

2021 г
16 лет

400/5 
к=80 1 000041 01179316614

2830

Энергомера 
СЕ 303 S31 
543 JAVZ

0,5 400/5 
к=80 16.08.2021 0 28.04.2022

2 ТП-116
РУ-0,4 кВ ф-13

01136815947
8309

Энергомера 
ЦЭ 680 ЗВ М7 

Р31

2021 г
16 лет

400/5 
к=80 1 000066 01179316614

2537

Энергомера 
СЕ 303 S31 
543 JAVZ

0,5 400/5 
к=80 16.08.2021 0 28.04.2022

Представитель от Представитель от
ООО "ЭнергоПромСеть1

Романова А.О
Грязнов А.Е.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
№________

Составлен « 26 » апреля 2022г.
Представителем ООО «ЭнергоПромСеть»

специалистом участка учета эл.энергии Чудновской Ж.Г.

в присутствии потребителя (либо его полномочного представителя)

иные лица участвующие в обследовании_________________________________________________

В том, что при обследовании присоединений потребителя
Грязнов А.Е.

(наименование организации, учреждения, предприятия,ИНН)
расположенного по адресу: ул. Литке, 29
в период с «___» по «___»2022г.

Описание средств учета электроэнергии:

Приборы 
учета

Тип Класс 
точности Зав. номер Год 

выпуска
Точка присоединения ТР-ры 

тока

Энергомера ЦЭ 680 ЗВ М7 
Р31 1 011368159478185 2021 ТП-116ф-3 400/5 

к=80
Энергомера ЦЭ 680 ЗВ М7 

Р31 1 011368159478309 2021 ТП-116Ф-13 400/5 
к=80

ВЫЯВЛЕНО:

Измерительный комплекс в эксплуатацию не допускается (эл.механизм счетчика не 
работает).
Определение объема потребленной электроэнергии будет производиться расчетным методом 
согласно п.179, 166 Правил организации учета эл.энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Прибор учета должен быть установлен в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.

Дополнительно:_________________________________________________________________

Рекомендации по устранению нарушений:



В срок до «31 » мая 2022 г. провести замену указанных средств учета на новые 
(пункт 142 Правил организации учета эл. энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г).

Потребитель приглашается в ООО «ЭнергоПромСеть» за результатами рассмотрения 
настоящего акта по адресу:
___________ ул. Зеленая 4, участок учета электрической энергии___________
не позднее« » 20 г. Приемные дни ПН-ПТ с 9-00 до 11-00 , с

13-30 до 16-00 ,выходные дни суббота и воскресение.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у представителя ООО 
«ЭнергоПромСеть» другой вручается потребителю.

Подпись представителя ООО «ЭнергоПромСеть» 
Специалист участка учета электроэнергии Чудновская Ж.Г. 

(Ф.И.О. занимаемая должность)

Подпись потребителя

Подписи иных лиц, участвующих в обследовании электроустановок:

(Ф.И.О., занимаемая должность) 

(Ф.И.О., занимаемая должность)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "28 " апреля 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель : начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: ИП Лукьянов В.В.
Представитель: Лукьянов Владимир Валентинович
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.

Дата И время проведения проверки: "28" апреля 2022г "11" часов "00" минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: Пр. Мира

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-166 РУ-0,4 кВ ф-16

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Рубильник, 250 А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ВРУ помещения по пр. Мира

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип ПСЧ-4ТМ.05МК.11

Заводской номер 1102210288

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5-10

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 03.03.2021

Дата поверки 03.03.2021

Дата следующей поверки 03.03.2033

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

0

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ВРУ помещения по пр. Мира

Тип ТТН-Ш 
75/5

ТТН-Ш 
75/5

ТТН-Ш 
75/5

Заводской номер 834488 834411 834485

Коэффициент трансформации 15 15 15

Класс точности 0,5 0,5 0,5

Дата поверки 2021 2021 2021

Дата следующей поверки 2025 2025 2025

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00000309 ООО «ЭнергоПромСеть»

Защитный экран трансформаторов тока 00000320
00000319
00000318

ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9 . Прочее _______ НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

( J“Х Представитель сетевой организации

________ Романова А. О.________ /

(подпись) (ф.и.о. представителя)

Потребитель (его представитель)

<--1г Лукьянов В. В./

(подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

//
(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ 
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрического счетчика, установленного в ТП-166 РУ-0,4 кВ ф-16

на ИП Лукьянова В.В.

№

п/п

Наименование

1рисоединени5

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№

счетчика

Тип Год выпуска,

МПИ

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания № 

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

1
ТП-166

РУ-0,4 кВ ф-
16

1203096
ПСЧ-4А.05. 
2М.301.2/Б

2010г
16 лет

75/5 
к=15

0,5 13233 1102210288 ПСЧ-4ТМ.05МК.11 0,5
75/5 
к=15

03.03.2021 0 28.04.2022

Представитель от

ООО "ЭнергоПромСеть"

Романова А.О.

Представитель от

ИП Лукьянов В.В.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
№________

Составлен « 26 » апреля 2022г.
Представителем ООО «ЭнергоПромСеть»

специалистом участка учета эл.энергии Чудновской Ж.Г.

в присутствии потребителя (либо его полномочного представителя)

иные лица участвующие в обследовании_________________________________________________

В том, что при обследовании присоединений потребителя
ИП Лукьянов В.В.

(наименование организации, учреждения, предприятия,ИНН) 
расположенного по адресу: пр. Мира
в период с «___»по «___»2022г.

Описание средств учета электроэнергии:

Приборы 
учета

Тип Класс 
точности Зав. номер Год 

выпуска Точка присоединения ТР-ры 
тока

ПСЧ-4А.05.2М.301.2/Б 0,5 1203096 2010 ТП-166 ф-16 75/5
К=15

ВЫЯВЛЕНО:

Измерительный комплекс в эксплуатацию не допускается (эл.механизм счетчика не 
работает).
Определение объема потребленной электроэнергии будет производиться расчетным методом 
согласно п.179, 166 Правил организации учета эл.энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Прибор учета должен быть установлен в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.

Дополнительно:_________________________________________________________________

Рекомендации по устранению нарушений:



В срок до «31 » мая 2022 г. провести замену указанных средств учета на новые 
(пункт 142 Правил организации учета эл. энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г).

Потребитель приглашается в ООО «Энерго ПромСеть» за результатами рассмотрения 
настоящего акта по адресу: 
____________ул. Зеленая 4, участок учета электрической энергии___________ 
не позднее «»20__ г. Приемные дни ПН-ПТ с 9-00 до 11-00 , с 

13-30 до 16-00 ,выходные дни суббота и воскресение.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у представителя ООО 
«ЭнергоПромСеть» другой вручается потребителю.

Подпись представителя ООО «ЭнергоПромСеть»
Специалист участка учета электроэнергии Чудновская Ж.Г. Z Т// __________________

(Ф.И.О. занимаемая должность) /1/

Подпись потребителя___________________________________________________ _____________

Подписи иных лиц, участвующих в обследовании электроустановок:

(Ф.И.О., занимаемая должность)

(Ф.И.О., занимаемая должность)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
№________

Составлен « 01 » марта 2022г.
Представителем ООО «ЭнергоПромСеть»

специалистом участка учета эл.энергии Беловым С.В.

в присутствии потребителя (либо его полномочного представителя)

иные лица участвующие в обследовании_________________________________________________

В том, что при обследовании присоединений потребителя
___________________________________ ООО «Вега-Ойл»______________

(наименование организации, учреждения, предприятия,ИНН)
расположенного по адресу: проезд Станционный, корп.2
в период с «___» по «___»2022г.

ВЫЯВЛЕНО:

Описание средств учета электроэнергии:

Приборы 
учета

Тип Класс 
точности Зав. номер Год 

выпуска Точка присоединения ТР-ры 
тока

Энергомера ЦЭ 6803В М7 
Р31 1 107163353 2016

ТП-138 ф-7 100/5 
к=20ПСЧ-4АР.05.2М.301.2/Б 0,5 04033644 2011

Измерительный комплекс в эксплуатацию не допускается (эл,механизм счетчика не 
работает).
Определение объема потребленной электроэнергии будет производиться расчетным методом 
согласно п.179, 166 Правил организации учета эл.энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Прибор учета должен быть установлен в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.

Дополнительно:_________________________________________________________________



Рекомендации по устранению нарушений:

В срок до «31 » марта 2022 г. провести замену указанных средств учета на новые 
(пункт 142 Правил организации учета эл. энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г).

Потребитель приглашается в ООО «ЭнергоПромСеть» за результатами рассмотрения 
настоящего акта по адресу:
____________ул. Зеленая 4, участок учета электрической энергии___________
не позднее «»20___г. Приемные дни ПН-ПТ с 9-00 до 11-00 , с 

13-30 до 16-00 ,выходные дни суббота и воскресение.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у представителя ООО 
«ЭнергоПромСеть» другой вручается потребителю.

Подпись представителя ООО «ЭнергоПромСеть» 
Специалист участка учета электроэнергии Белов С.В.

Подпись потребителя

(Ф.И.О. занимаемая должность)

Подписи иных лиц, участвующих в обследовании электроустановок:

(Ф.И.О., занимаемая должность) 

(Ф.И.О., занимаемая должность)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "18" марта 2 022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: ООО «Вега-Ойл»
Представитель: Директор Булаев Михаил Евгеньевич
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.

Дата И время проведения проверки: "18"марта 2022г "11" часов "00" минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: Проезд Станционный, корп.2

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-138 РУ-0,4 кВ ф-7

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Рубильник, 250А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ТП-138 РУ-0,4 кВ ф-7

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303

011793166142418 011793166142418

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность(после запятой)

Год выпуска 16.08.2021

Дата поверки 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

00000

тариф 1

тариф 2

3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:



трансформаторов

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ТП-138 РУ-0,4 кВ ф-7

Тип Т-0,66 УЗ 
100/5

Т-0,66 УЗ 
100/5

Т-0,66 УЗ 
100/5

Заводской номер 452241 452242 452240

Коэффициент трансформации 20 20 20

Класс точности 0,5 0,5 0,5

Дата поверки 18.08.2021 18.08.2021 18.08.2021

Дата следующей поверки 18.08.2029 18.08.2029 18.08.2029

напряжения: НЕТ4. Характеристики измерительных
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00000769 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 07280071
07280072
07280073

ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9. Прочее _______ НЕТ___________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

Представитель сетевой организации

/Романова А,О./

(подаись) (ф.и.о. представителя)

Потребитель (его представитель)
-- ■ /Булаев М.Е./

(подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

//
(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ 
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрического счетчика, установленного в ТП-138 РУ-0,4 кВ ф- 7

на ООО "Вега-Ойл"

№

п/п

Наименование

присоединения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№ 

счетчика

Тип Год выпуска,

МПИ

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания №

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

1оказани

1 ТП-138
РУ-0,4 кВ ф-7

107163353 Энергомера ЦЭ 
6803В М7 Р31

2016 г
16 лет

100/5 
к=20 1 007746

01179316614
2418

Энергомера 
СЕ 303 0,5 100/5 

к=20 16.08.2021 0 18.03.2022

04033644 ПСЧ-
4АР.05.2М.301.2/Б

2011 г, 
16 лет - 0,5 5394

Представитель от

ООО "ЭнергоПромСеть"

Представитель от

ООО "Вега-Ойл"
Романова А.О.<



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "04" марта 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: ООО «Комсервис»
Представитель:
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):
Дата И время проведения проверки : "04" марта 2022г "11" часов "00" минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: Пр. Мира, 98

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-163 РУ-0,4кВф-1

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Автоматический выключатель, 250А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ТП-163 РУ-0,4кВф-1

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303

Заводской номер 011793167156896

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 18.08.2021

Дата поверки 18.08.2021

Дата следующей поверки 18.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

00000

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ТП-163 РУ-0,4кВф-1

Тип 50/5 50/5 50/5

Заводской номер 240361 240359 240362

Коэффициент трансформации 10 10 10

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 28.05.2021 28.05.2021 28.05.2021

Дата следующей поверки 28.05.2029 28.05.2029 28.05.2029

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ

5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00001892 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00001847
00001846
00001848

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: Нет.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9 . Прочее _______ НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

Романова АЛО. /

(ф.и.о. представителя)

Представитель сетевой организации

(подпись) (ф.и.о. отребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

(подпись) (ф.и.о. представителя)



Ж/ t^9Pe

АКТ 
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрического счетчика, установленного в ТП-163 РУ-0,4 кВ ф-1 по пр. Мира, 98

на ООО "Комсервис"

№

п/п

Наименование

присоединения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№

счетчика

Тип Год выпуска,

МПИ

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания №

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

1 ТП-163
РУ-0,4 кВ ф-1 709009 СЭТ4-1М 2007 г

16 лет
— 1 47269 01179316715

6896
Энергомера 

СЕ 303 0,5 50/5
к=10

18.08.2021 0 05.03.2022

Представитель от

ООО "ЭнергоПромСеть"

Представитель от



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
№________

Составлен « 01 » марта 2022г.
Представителем ООО «ЭнергоПромСеть»

специалистом участка учета эл.энергии Беловым С.В.

в присутствии потребителя (либо его полномочного представителя)

иные лица участвующие в обследовании_________________________________________________

В том, что при обследовании присоединений потребителя 
ООО «Комсервис».

(наименование организации, учреждения, предприятия,ИНН)
расположенного по адресу: пр. Мира, 98
в период с «___»по « »2022г.

Описание средств учета электроэнергии:

Приборы 
учета

Тип Класс 
точности Зав. номер Год 

выпуска Точка присоединения ТР-ры 
тока

СЭТ4-1М 1 709009 2007 ТП-163 ф-1 50/5 
к=10

ВЫЯВЛЕНО:

Измерительный комплекс в эксплуатацию не допускается (эл.механизм счетчика не 
работает).
Определение объема потребленной электроэнергии будет производиться расчетным методом 
согласно п.179, 166 Правил организации учета эл.энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Прибор учета должен быть установлен в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.

Дополнительно:_________________________________________________________________



Рекомендации по устранению нарушений:

В срок до «31 » марта 2022 г. провести замену указанных средств учета на новые 
(пункт 142 Правил организации учета эл. энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г).

Потребитель приглашается в ООО «ЭнергоПромСеть» за результатами рассмотрения 
настоящего акта по адресу: 
___________ ул. Зеленая 4, участок учета электрической энергии___________ 
не позднее «»20___г. Приемные дни ПН-ПТ с 9-00 до 11-00 , с 

13-30 до 16-00 ,выходные дни суббота и воскресение.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у представителя ООО 
«ЭнергоПромСеть» другой вручается потребителю.

Подпись представителя ООО «ЭнергоПромСеть» —-А_-----------
Специалист участка учета электроэнергии Белов С .В,_____ _______________________________

(Ф^^З^юш^ймая должность) --------- '

Подпись потребителя _________________________________________

Подписи иных лиц, участвующих в обследовании электроустановок:

(Ф.И.О., занимаемая должность) 

(Ф.И.О., занимаемая должность)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "28" марта 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: Общество с ограниченной ответственностью «Мистраль»
Представитель: директор Попов Андрей Владимирович
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.

Дата И время проведения проверки: "28 " марта 2022г "11" часов "00" минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: Ул. Индустриальная

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-208 РУ-0,4 кВ ф-1

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Рубильник 250 А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ТП-208 РУ-0,4 кВ ф-1

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303 S31 543 JAVZ

Заводской номер 011793166143093

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5-7,5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Г од выпуска 15.08.2021

Дата поверки 15.08.2021

Дата следующей поверки 15.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

00000

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ТП-208 РУ-0,4 кВ ф-1

Тип 200/5 200/5 200/5

Заводской номер 445479 445481 445480

Коэффициент трансформации 40 40 40

Класс точности 0.5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 17.08.2021 17.08.2021 17.08.2021

Дата следующей поверки 17.08.2029 17.08.2029 17.08.2029

трансформаторов4. Характеристики измерительных напряжения: НЕТ
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00000276 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00000217
00000286
00000287

ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9 . Прочее _______ НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

zX-—Представитель сетевой организации

/Романова А. О./

цп&даись) (ф.и.о. представителя)

zf// уФотребитель (его представитель)
Сд//Попов А.В./

(подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

//

(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ 
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрического счетчика, установленного в ТП-208 РУ-0,4 кВ ф-1 

на ООО "Мистраль"

№

п/п

Наименование

присоединения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№ 

счетчика

Тип
Год 

выпуска

МПИ

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания №

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

1
ТП-208

РУ-0,4 кВ 
ф-1

03004857 ПСЧ-4А.05.2 2007,
8 лет

200/5 
к=40 0,5 6728

01179316614
3093

Энергомера 
СЕ 303 S31 
543 JAVZ

0,5 200/5 
к=40 15.08.2021 0 28.03.2022

Представитель от

ООО "ЭнергоПромСеть"

Представитель от

Романова А.О.



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "22 " апреля 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: ООО «Норд-Вест»
Представитель: Директор Душкова Наталья Анатольевна
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):_______

Дата И время проведения проверки: "22" апреля 2022г "11" часов "00" минут.
1. Сведения о точке поставки:

Адрес: г. Заречный, дорога в г. Пенза

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) РПФ-2 РУ-6 кВ яч.-2

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Рубильник, 250А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки КТП-22 РУ-0,4 кВ

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303 S31 543 JAVZ

Заводской номер 011793166142836

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 16.08.2021

Дата поверки 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

00000

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки КТП-22 РУ-0,4 кВ

Тип Т-0,66 УЗ 
200/5

Т-0,66 УЗ 
200/5

Т-0,66 УЗ 
200/5

Заводской номер 444973 444972 444974

Коэффициент трансформации 40 40 40

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 16.08.2021 16.08.2021 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2025 16.08.2025 16.08.2025

4. Характеристики измерительных трансформаторов
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

напряжения: НЕТ

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00001983 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00001982
00001985
00001984

ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9 . Прочее _______ НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается .

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

* Представитель сетевой организации

/Романова А. О./

(подпись) (ф.и.о. представителя)

Потребитель (его представитель)
ХХ- Л-Х/Душкова Н.А./

(подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

//

(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ 
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрического счетчика, установленного в КТП-22 РУ-6/0,4 кВ

на ООО "Норд-Вест"

№

п/п

Наименование

присоединения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№ 

счетчика

Тип Год выпуска, 

МПИ

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания № 

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

1 КТП-22
РУ-6/0,4 кВ

011068069000
841

Энергомера ЦЭ 680
ЗВ М7 Р31

2013,
16 лет

200/5 
к=40 1 022510 01179316614

2836
Энергомера 

СЕ 303 0,5 200/5 
к=40

16.08.2021 0 22.04.2022

Представитель от

ООО "ЭнергоПромСеть"

Романова A.O.f /

Представитель от

ООО "Норд-Вест"



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
№________

Составлен « 01 » апреля 2022г.
Представителем ООО «ЭнергоПромСеть»

специалистом участка учета эл.энергии Беловым С.В.

в присутствии потребителя (либо его полномочного представителя)
ООО «Норд-Вест» 

иные лица участвующие в обследовании_____________________________________________________

В том, что при обследовании присоединений потребителя
ООО «Норд-Вест» 

(наименование организации, учреждения, предприятия,ИНН) 
расположенного по адресу: ___  
в период с « » по «___»2022г.

Описание средств учета электроэнергии:

Приборы 
учета

Тип Класс 
точности Зав. номер Год 

выпуска Точка присоединения ТР-ры 
тока

Энергомера 
ЦЭ 680 ЗВ М7 Р31 1 011068069000841 2013 КТП-22 200/5 

к=40

ВЫЯВЛЕНО:

Измерительный комплекс в эксплуатацию не допускается (эл .механизм счетчика не 
работает).
Определение объема потребленной электроэнергии будет производиться расчетным методом 
согласно п.179, 166 Правил организации учета эл.энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Прибор учета должен быть установлен в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.

Дополнительно:_______________________________________________________________________



Рекомендации по устранению нарушений:

В срок до «30 » апреля 2022 г. провести замену указанных средств учета на новые 
(пункт 142 Правил организации учета эл. энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г).

Потребитель приглашается в ООО «ЭнергоПромСеть» за результатами рассмотрения 
настоящего акта по адресу: 
_____________ул. Зеленая 4, участок учета электрической энергии____________ 
не позднее «»20___ г. Приемные дни ПН-ПТ с 9-00 до 11-00 , с 

13-30 до 16-00 ,выходные дни суббота и воскресение.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у представителя ООО 
«ЭнергоПромСеть» другой вручается потребителю.

Подпись представителя ООО «ЭнергоПромСеть» ... —
Специалист участка учета электроэнергии Белов С.В. 

(Ф.И.О. занимаемая должность)

Подпись потребителя

Подписи иных лиц, участвующих в обследовании электроустановок:

(Ф.И.О., занимаемая должность) 

(Ф.И.О., занимаемая должность)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N"16"февраля 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: ООО НПП «Сенсор»
Представитель: начальник службы энергетики Редько Андрей Николаевич
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.

Дата и время проведения проверки: "16"февраля 2022г "11" часов " 00 " минут.
1. Сведения о точке поставки:

Адрес: ул. Литке, 1

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-208 РУ-0,4 кВ ф-4

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Рубильник, 250А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ТП-208 РУ-0,4 кВ ф-4

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303

Заводской номер 011793166142483

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 16.08.2021

Дата поверки 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

000000

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ТП-208 РУ-0,4 кВ ф-4

Тип 200/5 200/5 200/5

Заводской номер 445390 445391 445389

Коэффициент трансформации 40 40 40

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 17.08.2021 17.08.2021 17.08.2021

Дата следующей поверки 17.08.2029 17.08.2029 17.08.2029

4. Характеристики измерительных трансформаторов
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

напряжения: НЕТ

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00000199 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока

Л-

00000118
00000120
00000119

ООО «ЭнергоПромСеть»

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9. Прочее _______ НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

Представитель сетевой организации

(подп

Романова А.О.

(ф.и.о. представителя)

Потребитель (его представитель)

Редько А.Н.

(ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)



АКТ
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрического счетчика, установленного в ТП-208 Ру-0,4 кВ ф-4

на ООО НПП "Сенсор"

основание

оединения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№

счетчика

Тип Год выпуска,

МПИ

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания №

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

8 РУ-0,4 кВ 
ф-4 09000355 ПСЧ-4А.05.2М.301.2 2009 г 

16лет
200/5 
к=40 0,5 27038 01179316614

2483
Энергомера

СЕ 303 0,5 200/5 
к=40 16.08.2021 0 16.02.2022

[ставитель от Представитель от
"ЭнергоПромСеть"



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
№________

Составлен « 01 » февраля 2022г.
Представителем ООО «ЭнергоПромСеть»

специалистом участка учета эл.энергии Беловым С.В.

в присутствии потребителя (либо его полномочного представителя)
ООО НПП «Сенсор»

иные лица участвующие в обследовании_________________________

В том, что при обследовании присоединений потребителя 
ООО НПП «Сенсор»

(наименование организации, учреждения, предприятия,ИНН)
расположенного по адресу: ул. Литке, 1
в период с «___» по « _ »2022г.

Описание средств учета электроэнергии:

Приборы 
учета

Тип Класс 
точности Зав. номер Год 

выпуска Точка присоединения ТР-ры 
тока

ПСЧ-4А.05.2М.301.2 0,5 09000355 2009 ТП-208 ф-4 200/5 
к=40

ВЫЯВЛЕНО:

Измерительный комплекс в эксплуатацию не допускается (эл.механизм счетчика не 
работает).
Определение объема потребленной электроэнергии будет производиться расчетным методом 
согласно п.179, 166 Правил организации учета эл.энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Прибор учета должен быть установлен в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.

Дополнительно:_______________________________________________________ _________



Рекомендации по устранению нарушений:

В срок до «28 » февраля 2022 г. провести замену указанных средств учета на новые 
(пункт 142 Правил организации учета эл. энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г).

Потребитель приглашается в ООО «ЭнергоПромСеть» за результатами рассмотрения 
настоящего акта по адресу:
___________ ул. Зеленая 4, участок учета электрической энергии___________
не позднее «»20___г. Приемные дни ПН-ПТ с 9-00 до 11-00 , с 

13-30 до 16-00 ,выходные дни суббота и воскресение.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у представителя ООО 
«ЭнергоПромСеть» другой вручается потребителю.

Подпись представителя ООО «ЭнергоПромСеть» 
Специалист участка учета электроэнергии Белов С.В.

.И.О. занимаемая должность)

Подпись потребителя

Подписи иных лиц, участвующих в обследовании электроустановок:

(Ф.И.О., занимаемая должность) 

(Ф.И.О., занимаемая должность)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "2 3 " апреля 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: ООО НПП «Сенсор»
Представитель: начальник службы энергетики Редько Андрей Николаевич
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.

Дата И время проведения проверки: "23" апреля 2 022г "11" часов "00" минут.
1. Сведения о точке поставки:

Адрес: ул. Промышленная, 5

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-112 РУ-0,4 кВ ф-2

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Рубильник, 250А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ТП-112 РУ-0,4 кВ ф-2

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303 S31 543 JAVZ

Заводской номер 011793166142821

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 16.08.2021

Дата поверки 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

00000

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ТП-112 РУ-0,4 кВ ф-2

Тип 200/5 200/5 200/5

Заводской номер 445383 445385 445384

Коэффициент трансформации 40 40 40

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 17.08.2021 17.08.2021 17.08.2021

Дата следующей поверки 17.08.2025 17.08.2025 17.08.2025

4. Характеристики измерительных трансформаторов
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

напряжения: НЕТ

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00001975 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00001955
00001953
00001954

ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9. Прочее _______ НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

f—7^. Представитель сетевой организации

4---- У" /Романова А.О./

Лпотрись) (ф.и.о. представителя)

\\ \ Потребитель (его представитель)

/Редько А.Н./

(подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

//

(подпись) (ф.и.о. представителя)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "2 3" апреля 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: ООО НПП «Сенсор»
Представитель: начальник службы энергетики Редько Андрей Николаевич
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии): .

Дата и время проведения проверки: "23" апреля 2022г "11" часов "00" минут.
1. Сведения о точке поставки:

Адрес: ул. Промышленная, 5

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-112 РУ-0,4 кВ ф-4

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Рубильник, 250А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ТП-112 РУ-0,4 кВ ф-4

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303 S31 543 JAVZ

Заводской номер 011793167151483

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 18.08.2021

Дата поверки 18.08.2021

Дата следующей поверки 18.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

00000

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ТП-112 РУ-0,4 кВ ф-4

Тип 250/5 250/5 250/5

Заводской номер 378881 378882 378883

Коэффициент трансформации 50 50 50

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 23.07.2021 23.07.2021 23.07.2021

Дата следующей поверки 23.07.2025 23.07.2025 23.07.2025

4. Характеристики измерительных трансформаторов
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

напряжения: НЕТ

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00001910 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00001951
00001989
00001952

ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9 . Прочее _______ НЕТ____________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается ■

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

____ / Представитель сетевой организации

■ / -у' /Романова А. О./

(подгейсь) (ф.и.о. представителя)

4 Потребитель (его представитель)

\WWyUQ /Редько А.Н./

(подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

//

(подпись) (ф.и.о. представителя)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "23" апреля 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: ООО НПП «Сенсор»
Представитель: начальник службы энергетики Редько Андрей Николаевич
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.

Дата И время проведения проверки: "23" апреля 2022г "11" часов "00" минут.
1. Сведения о точке поставки:

Адрес: ул. Промышленная, 5

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-112 РУ-0,4 кВ ф-5

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Рубильник, 250А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ТП-112 РУ-0,4 кВ ф-5

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303 S31 543 JAVZ

Заводской номер 011793166143006

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность(после запятой)

Год выпуска 16.08.2021

Дата поверки 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

00000

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ТП-112 РУ-0,4 кВ ф-5

Тип 200/5 200/5 200/5

Заводской номер

Коэффициент трансформации 40 40 40

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 2015 2015 2015

Дата следующей поверки 2023 2023 2023

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00001921 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9. Прочее _______ НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

Представитель сетевой организации

/ й /Романова А. О./

(подгдась) (ф.и.о. представителя)

W
IOTpe6nTenb (его представитель)

/Редько А.Н./

(ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

//
(ф.и.о. представителя)(подпись)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "23" апреля 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: ООО НПП «Сенсор»
Представитель: начальник службы энергетики Редько Андрей Николаевич
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.

Дата И время проведения проверки: "23" апреля 2022г "11" часов "00 " минут.
1. Сведения о точке поставки:

Адрес: ул. Промышленная, 5

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-112 РУ-0,4 кВ ф-8

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Рубильник, 250А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ТП-112 РУ-0,4 кВ ф-8

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303 S31 543 JAVZ

Заводской номер 011793166142424

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 16.08.2021

Дата поверки 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

00000

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ТП-112 РУ-0,4 кВ ф-8

Тип 150/5 150/5 150/5

Заводской номер 446565 446571 446570

Коэффициент трансформации 30 30 30

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 18.08.2021 18.08.2021 18.08.2021

Дата следующей поверки 18.08.2025 18.08.2025 18.08.2025

4. Характеристики измерительных трансформаторов
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

напряжения: НЕТ

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00001924 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00001914
00001915
00001913

ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9. Прочее _______ НЕТ____________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается,

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

—.Представитель сетевой организации

/Романова А. О./

СлэДпись) (ф.и.о. представителя)

' \ \ Потребитель (его представитель) 

уП/ДуМ) /Редько А.Н. / 

(подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

//

(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ 
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрических счетчиков, установленных в ТП-112 РУ-0,4 кВ ф-2,4, 5,8

на ООО НПП "Сенсор"

№

п/п

Наименование

присоединения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№

счетчика

Тип Год выпуска,

МПИ

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания №

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

1 ТП-112 РУ-0,4 кВ 
ф-4 40689841 Меркурий 230 ART- 

03 PQRSIDN
2020,
10 лет

250/5 
к=50 0,5 3938 01179316715

1483
Энергомера 

СЕ 303 0,5 250/5 
к=50 18.08.2021 0 23.04.2022

2 ТП-112 РУ-0,4 кВ 
ф-2 40690004 Меркурий 230 ART- 

03 PQRSIDN
2020,
10 лет

200/5 
к=40 0,5 3926 01179316614

2821
Энергомера 

СЕ 303 0,5 200/5 
к=40 16.08.2021 0 23.04.2022

3 ТП-112 РУ-0,4 кВ 
ф-8 40689788 Меркурий 230 ART- 

03 PQRSIDN
2020,
10 лет

150/5 
к=30

0,5 6368 011793166
142424

Энергомера 
СЕ 303 0,5 150/5 

к=30
16.08.2021 0 23.04.2022

4 ТП-112 РУ-0,4 кВ 
ф-5 40689798 Меркурий 230 ART- 

03 PQRSIDN
2020,
10 лет 200/5 К=40 0,5 1081

011793166
143006

Энергомера 
СЕ 303 0,5 200/5 К=40 16.08.2021 0 23.04.2022

Представитель от Представитель от



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
№________

Составлен «01 » апреля 2022г.
Представителем ООО «ЭнергоПромСеть»

специалистом участка учета эл.энергии Беловым С.В.

в присутствии потребителя (либо его полномочного представителя)__________________________  
_________________________________ ООО НПП «Сенсор»_________________________________  
иные лица участвующие в обследовании________________________________________________

В том, что при обследовании присоединений потребителя
ООО НПП «Сенсор»

(наименование организации, учреждения, предприятия,ИНН)
расположенного по адресу: ул. Промышленная, 5
в период с «___» по «___»2022г.

Описание средств учета электроэнергии:

Приборы 
учета

Тип Класс 
точности Зав. номер

Год 
выпуска Точка присоединения

ТР-ры 
тока

Меркурий 230 ART-03 
PQRSIDN 0,5 40689841 2020 ТП-112 ф-4 250/5 

к=50
Меркурий 230 ART-03 

PQRSIDN 0,5 40690004 2020 ТП-112ф-2 200/5 
к=40

Меркурий 230 ART-03 
PQRSIDN 0,5 40689788 2020 ТП-112 ф-8 150/5 

к=30
Меркурий 230 ART-03 

PQRSIDN 0,5 40689798 2020 ТП-112 ф-5 200/5 
к=40

ВЫЯВЛЕНО:

Измерительный комплекс в эксплуатацию не допускается (эл.механизм счетчика не 
работает).
Определение объема потребленной электроэнергии будет производиться расчетным методом 
согласно п.179, 166 Правил организации учета эл.энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Прибор учета должен быть установлен в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.

Дополнительно:___________________



Рекомендации по устранению нарушений:

В срок до «30 » апреля 2022 г. провести замену указанных средств учета на новые 
(пункт 142 Правил организации учета эл. энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г).

Потребитель приглашается в ООО «ЭнергоПромСеть» за результатами рассмотрения 
настоящего акта по адресу:
____________ул. Зеленая 4, участок учета электрической энергии___________
не позднее« » 20 г. Приемные дни ПН-ПТ с 9-00 до 11-00 , с

13-30 до 16-00 ,выходные дни суббота и воскресение.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у представителя ООО 
«ЭнергоПромСеть» другой вручается потребителю.

Подпись представителя ООО «ЭнергоПромСеть» 
Специалист участка учету^лектроэнергии Белов С.В.

(Ф.И.О

Подпись потребителя

Подписи иных лиц, участвующих в обследовании электроустановок:

(Ф.И.О., занимаемая должность) 

(Ф.И.О., занимаемая должность)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "01"марта 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: ООО «Полифарм»
Представитель:
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.

Дата И время проведения проверки: "01"марта 2022г "11" часов "00" минут.
1. Сведения о точке поставки:

Адрес: ул. Литке, 29

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-113 РУ-0,4 кВ РП-1 гр.5

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Рубильник, 250А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки РУ-0,4 кВ ТП-113 РП-1 гр.5

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303

Заводской номер 011793166143411

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 19.08.2021

Дата поверки 19.08.2021

Дата следующей поверки 19.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

000000

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки РУ-0,4 кВ ТП-113 РП-1 гр.5

Тип ТТИ -30 
150/5

ТТИ -30 
150/5

ТТИ -30 
150/5

Заводской номер Л 118 Л 784 Л 770

Коэффициент трансформации 30 30 30

Класс точности 0,5 0,5 0,5

Дата поверки 19.10.2021 19.10.2021 19.10.2021

Дата следующей поверки 19.10.2026 19.10.2026 19.10.2026

4. Характеристики измерительных трансформаторов
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

напряжения: НЕТ

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00001886 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00001860
00001858
00001859

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9 . Прочее _______ НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ 

/ Представитель сетевой организации
С / /Романова А.О./

(подпись) (ф.и.о. представителя)

\ Потребитель (его представитель)

/ /

(подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

//

(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ 
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрического счетчика, установленного в ТП-123 РП-1 гр. 5

на ООО "Полифарм"

№

п/п

Наименование

присоединения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№ 

счетчика

Тип Г од выпуска,

МПИ

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания № 

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

1
ТП-113

РУ-0,4 кВ
РП-1 гр. 5

098359 СЭТ4-1/1 2015 г, 
16 лет

150/5, 
к=30

1 01330
01179316614

3
Энергомера 

СЕ 303 0,5
150/5, 
к=30

19.08.2021 0 01.03.2022

Представитель от

ООО "ЭнергоПромСеть"

Представитель от

Романова А.О.
ООО "Полифарм"



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
№________

Составлен « 01 »__марта_2022г.
Представителем ООО «ЭнергоПромСеть»

специалистом участка учета эл.энергии Беловым С.В.

в присутствии потребителя (либо его полномочного представителя)

иные лица участвующие в обследовании_________________________________________________

В том, что при обследовании присоединений потребителя
ООО «Полифарм»

(наименование организации, учреждения, предприятия,ИНН) 
расположенного по адресу: ул. Литке
в период с « » по « »2022г.

Описание средств учета электроэнергии:

Приборы 
учета

Тип Класс 
точности Зав. номер Год 

выпуска
Точка присоединения ТР-ры 

тока

СЭТ4-1/1 1 098359 2015 ТП-113 РП-1 гр.5 —

ВЫЯВЛЕНО:

Измерительный комплекс в эксплуатацию не допускается (эл.механизм счетчика не 
работает).
Определение объема потребленной электроэнергии будет производиться расчетным методом 
согласно п.179, 166 Правил организации учета эл.энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Прибор учета должен быть установлен в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.
Дополнительно:_________________________________________________________________



Рекомендации по устранению нарушений:

В срок до «Я» марта 2022 г. провести замену указанных средств учета на новые 
(пункт 142 Правил организации учета эл. энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г).

Потребитель приглашается в ООО «ЭнергоПромСеть» за результатами рассмотрения 
настоящего акта по адресу: 
____________ул. Зеленая 4, участок учета электрической энергии___________ 
не позднее «»20__ г. Приемные дни ПН-ПТ с 9-00 до 11-00 , с 

13-30 до 16-00 ,выходные дни суббота и воскресение.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у представителя ООО 
«ЭнергоПромСеть» другой вручается потребителю.

Подпись представителя ООО «ЭнергоПромСеть» 
Специалист участка учета электроэнергии Белов С.В.

(Ф.И.О. занимаемая должность)

Подпись потребителя

Подписи иных лиц, участвующих в обследовании электроустановок:

(Ф.И.О., занимаемая должность) 

(Ф.И.О., занимаемая должность)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "24"марта 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: ООО НПП «Сенсор»
Представитель: начальник службы энергетики Редько Андрей Николаевич
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.

Дата И время проведения проверки: "24"марта 2022г "11" часов " 00 " минут.
1. Сведения о точке поставки:

Адрес: ул. Индустриальная, 20

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) КТП-17 РУ-6/0,4 кВ

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Рубильник

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки КТП-17 РУ-6/0,4 кВ

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303

Заводской номер 011793166142405

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность(после запятой)

Год выпуска 16.08.2021

Дата поверки 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

000000

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки КТП-17 РУ-6/0,4 кВ

Тип Т-066 УЗ 
1500/5

Т-066 УЗ 
1500/5

Т-066 УЗ 
1500/5

Заводской номер 993022 993023 993024

Коэффициент трансформации 300 300 300

Класс точности 0,5 0,5 0,5

Дата поверки 10.08.2017 10.08.2017 10.08.2017

Дата следующей поверки 10.08.2025 10.08.2025 10.08.2025

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00000912 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока ГЭС ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9 . Прочее НЕТ____________________________________________________  

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

Представитель сетевой организации

/Романова А. О./ 

(.подпись) (ф.и.о. представителя)

\ 1 \ Потребитель (его представитель) 
AW?_/Редько АЛК/ 

(поились) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

//
(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ 
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрического счетчика, установленного в КТП-17 РУ-0,4 кВ

на ООО НПП "Сенсор"

№

п/п

Наименование

присоединения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№ 

счетчика

Тип
Год 

выпуска,

МПИ

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания №

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

1 КТП-17
РУ-0,4 кВ ввод 31564798 Меркурий 230 АМ-03 2017 г

10 лет
1500/5 
к=300 0,5 07044 01179316614

2405

Энергомера 
СЕ 303 S31 
543 JAVZ

0,5 1500/5 
к=300 16.08.2021 0 24.03.2022

Представитель от

ООО "ЭнергоПромСеть"

Представитель от



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
№________

Составлен « 01 » марта 2022г.
Представителем ООО «ЭнергоПромСеть»

специалистом участка учета эл .энергии Беловым С .В, 

в присутствии потребителя (либо его полномочного представителя)

иные лица участвующие в обследовании_____________________________________________________

В том, что при обследовании присоединений потребителя
ООО НПП «Сенсор»

(наименование организации, учреждения, предприятия,ИНН)
расположенного по адресу: ул. Индустриальная, 20
в период с «___ » по «___»2022г.

Описание средств учета электроэнергии:

Приборы 
учета

Тип Класс 
точности Зав. номер Год 

выпуска Точка присоединения ТР-ры 
тока

Меркурий 230 АМ-03 0,5 31564798 2017 КТП-17 1500/5 
к=300

ВЫЯВЛЕНО:

Измерительный комплекс в эксплуатацию не допускается (эл.механизм счетчика не 
работает).
Определение объема потребленной электроэнергии будет производиться расчетным методом 
согласно п.179, 166 Правил организации учета эл.энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Прибор учета должен быть установлен в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.

Дополнительно:_______________________________________________________________________

Рекомендации по устранению нарушений:



В срок до «31 » марта 2022 г. провести замену указанных средств учета на новые 
(пункт 142 Правил организации учета эл. энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г).

Потребитель приглашается в ООО «ЭнергоПромСеть» за результатами рассмотрения 
настоящего акта по адресу: 
_____________ул. Зеленая 4, участок учета электрической энергии____________ 
не позднее «»20___г. Приемные дни ПН-ПТ с 9-00 до 11-00 , с 

13-30 до 16-00 ,выходные дни суббота и воскресение.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у представителя ООО 
«ЭнергоПромСеть» другой вручается потребителю.

Подпись представителя ООО «ЭнергоПромСеть»
Специалист участка учета1 :ектроэнергии Белов С.В.

Подпись потребителя

(Ф.И.О. занимаемая д

Подписи иных лиц, участвующим в обследовании электроустановок

(Ф.И.О., занимаемая должность) 

(Ф.И.О., занимаемая должность)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "КЗ"февраля 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: ООО «Стройторг»
Представитель:
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.

Дата и время проведения проверки: " 13"февраля 2022г "11" часов "00" минут.
1. Сведения о точке поставки:

Адрес: ул. Литке, 33

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-115 РУ-0,4 кВ ф-9

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Рубильник, 250А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ВРУ здания по ул. Литке, 33

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303

Заводской номер 011793166143156

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 15.08.2021

Дата поверки 15.08.2021

Дата следующей поверки 15.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

00000

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ВРУ здания по ул. Литке, 33

Тип 200/5 200/5 200/5

Заводской номер 444911 444910 444909

Коэффициент трансформации 40 40 40

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 16.08.2021 16.08.2021 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2029 16.08.2029 16.08.2029

трансформаторов напряжения: НЕТ4 . Характеристики измерительных
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00000197 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00000193
00000194
00000195

ООО «ЭнергоПромСеть»

л 6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9 . Прочее _______ НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

Представитель сетевой организации

Романова А.О.

заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 
(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрического счетчика, установленного в ВРУ здания по ул. Литке, 33

на ООО "Стройторг"

звание

динения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№ 

счетчика

Тип Год выпуска,

МПИ

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания № 

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

,ания по 
ке, 33 от
-115
кВ ф-9

12028037 псч-
4А.05.2М.301.2/Б

2010 г 
16лет

200/5 
к=40 0,5 00665 01193166143

156
Энергомера 

CF 303 0,5 200/5 
к=40

15.08.2021 0 13.02.2022

тавитель от
ЭнергоПромСеть"

ова А.О.

Представитель от



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
№_________

Составлен « 01 » февраля 2022г.
Представителем ООО «ЭнергоПромСеть»

специалистом участка учета эл.энергии Беловым С.В.

в присутствии потребителя (либо его полномочного представителя)

иные лица участвующие в обследовании_________________________________________________

В том, что при обследовании присоединений потребителя
ООО «Стройторг»

(наименование организации, учреждения, предприятия,ИНН)
расположенного по адресу: ул. Литке, 33
в период с «___»по « _ »2022г.

ВЫЯВЛЕНО:

Описание средств учета электроэнергии:

Приборы 
учета

Тип Класс 
точности Зав. номер Год 

выпуска Точка присоединения ТР-ры 
тока

ПСЧ-4А.05.2М.301.2/Б 0,5 12028037 2010 ТП-115ф-9 200/5 
к=40

Измерительный комплекс в эксплуатацию не допускается (эл.механизм счетчика не 
работает).
Определение объема потребленной электроэнергии будет производиться расчетным методом 
согласно п.179, 166 Правил организации учета эл.энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Прибор учета должен быть установлен в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.

Дополнительно:_________________________________________________________________



Рекомендации по устранению нарушений:

В срок до «28 » февраля 2022 г. провести замену указанных средств учета на новые 
(пункт 142 Правил организации учета эл. энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г).

Потребитель приглашается в ООО «ЭнергоПромСеть» за результатами рассмотрения 
настоящего акта по адресу:
____________ул. Зеленая 4, участок учета электрической энергии___________
не позднее «»20___г. Приемные дни ПН-ПТ с 9-00 до 11-00 , с 

13-30 до 16-00 ,выходные дни суббота и воскресение.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у представителя ООО 
«ЭнергоПромСеть» другой вручается потребителю.

Подпись представителя ООО «ЭнергоПромСеть» 
Специалист участка учета электроэнергии7 Белов С .В. 

(Ф.И.6. занимаемая дот

Подпись потребителя

Подписи иных лиц, участвующих в/ббследовании электроустановок:

(Ф.И.О., занимаемая должность) 

(Ф.И.О., занимаемая должность)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "06" мая 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель : начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: ООО «Техцентр»
Представитель: Генеральный директор Захарова Ирина Сергеевна
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.

Дата И время проведения проверки: "06" мая 2022г "11" часов "00" минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: Ул. Коммунальная, 2 «А»

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) КТП-218 РУ-0,4 кВ ф-3

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Вводной автомат, 100 А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки КТП-218 РУ-0,4 кВ ф-3

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303 S31 543 JAVZ

Заводской номер 011793166142973

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 16.08.2021

Дата поверки 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

0

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки КТП-218 РУ-0,4 кВ ф-3

Тип ТТИ-А 150/5 ТТИ-А 150/5 ТТИ-А 150/5

Заводской номер V7257 F8106 V7240

Коэффициент трансформации 30 30 30

Класс точности 0,5 0,5 0,5

Дата поверки 2020 2018 2020

Дата следующей поверки 2028 2026 2028

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00000370 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00000383
00000382
00000381

ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9. Прочее _______ НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается ■

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ 

представитель сетевой организации

________ Романова А. О.________ /

((ф.и.о. представителя)

Потребитель (его представитель)

/Захарова И.С./

(подаись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

//

(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ 
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрического счетчика, установленного в КТП-218 РУ-0,4 кВ ф-3

на ООО "Техцентр"

№

п/п

1аименование

|рисоединениз

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№

счетчика

Тип Год выпуска, 

МПИ

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания № 

счетчика

Тип Класс

ТОЧНОСТИ

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

1
КТП-218

РУ-0,4 кВ ф- 
3

60007944
Нева 303 

0,5 ТО
2020г
16 лет

150/5 
к=30 0,5 02784 01179316614297

3
Энергомера СЕ 

303 S31 543 JAVZ 0,5
150/5 
к=30 16.08.2021 0 06.05.2022

Представитель от

ООО "ЭнергоПромСеть'

Представитель от

Романова А.О.
ООО "Техцентр"



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
№________

Составлен «01 » мая 2022г.
Представителем ООО «ЭнергоПромСеть»

специалистом участка учета эл.энергии Чудновской Ж.Г.

в присутствии потребителя (либо его полномочного представителя)

иные лица участвующие в обследовании_________________________________________________

В том, что при обследовании присоединений потребителя 
ООО «Техцентр»

(наименование организации, учреждения, предприятия,ИНН) 
расположенного по адресу: ул. Коммунальная, 2 «А»
в период с «___»по «___»2022г.

Описание средств учета электроэнергии:

Приборы 
учета

Тип Класс 
точности

Зав. номер
Год 

выпуска
Точка присоединения

ТР-ры 
тока

Нева 303 0,5 ТО 0,5 60007944 2020 КТП-218ф-1 150/5 
к=30

ВЫЯВЛЕНО:

Измерительный комплекс в эксплуатацию не допускается (эл.механизм счетчика не 
работает).
Определение объема потребленной электроэнергии будет производиться расчетным методом 
согласно п.179, 166 Правил организации учета эл.энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Прибор учета должен быть установлен в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.

Дополнительно:_________________________________________________________________

Рекомендации по устранению нарушений:



В срок до «31 » мая 2022 г. провести замену указанных средств учета на новые 
(пункт 142 Правил организации учета эл. энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г).

Потребитель приглашается в ООО «ЭнергоПромСеть» за результатами рассмотрения 
настоящего акта по адресу:

__________ ул. Зеленая 4, участок учета электрической энергии___________
не позднее «»20___г. Приемные дни ПН-ПТ с 9-00 до 11-00 , с 

13-30 до 16-00 ,выходные дни суббота и воскресение.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у представителя ООО 
«ЭнергоПромСеть» другой вручается потребителю.

Подпись представителя ООО «ЭнергоПромСеть»
Специалист участка учета электроэнергии Чудновская Ж.Г.

(Ф.И.О. занимаемая должность)

Подпись потребителя

Подписи иных лиц, участвующих в обследовании электроустановок:

(Ф.И.О., занимаемая должность)

(Ф.И.О., занимаемая должность)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "11"февраля 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: ООО «Эвольвента»
Представитель: Директор Попов Андрей Владимирович
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.

Дата и время проведения проверки: "11"февраля 2022г "11" часов "00" минут.
1. Сведения о точке поставки:

Адрес: ул. Коммунальная, 6

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-114 РУ-0,4 кВ ф-8

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Рубильник, 250А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ТП-114 РУ-0,4 кВ ф-8

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип ПСЧ-4ТМ.05.МК.11

Заводской номер 1104210039

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5-10

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность(после запятой)

Год выпуска 26.04.2021

Дата поверки 26.04.2021

Дата следующей поверки 26.04.2033

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

00000

тариф 1

тариф 2



4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ТП-114 РУ-0,4 кВ ф-8

Тип 200/5 200/5 200/5

Заводской номер 445497 445498 445499

Коэффициент трансформации 40 40 40

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 17.08.2021 17.08.2021 17.08.2021

Дата следующей поверки 17.08.2029 17.08.2029 17.08.2029

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00000131 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00000107
00000108
00000170

ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

'7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9 . Прочее _______ НЕТ_________________________________________ __________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

Представитель сетевой организации

Романова А.О.

(ф.и.о. представителя)

отребитель (его представитель)

Попов А.В.

(ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ - 
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрического счетчика, установленного в ТП-114 РУ-0,4 кВ ф- 8

на ООО "Эвольвента"

знование

единения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№ 

счетчика

Тип Год выпуска,

МПИ

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания №

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

1-114
4 кВ ф-8 143430 СЭТ4-1/1 2017 г

16лет
200/5 
к=40 1 03108 1104210039 псч-

4ТМ.05.МК.11 0,5 200/5 
к=40 26.04.2021 0 11.02.2022

:тавитель от Представитель от
'ЭнергоПромСеть"

юва А.О.
ООО "Эвольвента"



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
№________

Составлен « 01 » февраля 2022г.
Представителем ООО «ЭнергоПромСеть»

специалистом участка учета эл.энергии Беловым С.В.

в присутствии потребителя (либо его полномочного представителя)

иные лица участвующие в обследовании_________________________________________________

В том, что при обследовании присоединений потребителя
ООО «Эвольвента»

(наименование организации, учреждения, предприятия,ИНН)
расположенного по адресу: ул. Коммунальная, 6
в период с «___» по «___»2022г.

Описание средств учета электроэнергии:

Приборы 
учета

Тип Класс 
точности Зав. номер Год 

выпуска Точка присоединения ТР-ры 
тока

СЭТ4-1/1 1 143430 2017 ТП-114 ф-8 200/5 
к=40

ВЫЯВЛЕНО:

Измерительный комплекс в эксплуатацию не допускается (эл.механизм счетчика не 
работает).
Определение объема потребленной электроэнергии будет производиться расчетным методом 
согласно и, 179, 166 Правил организации учета эл.энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Прибор учета должен быть установлен в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.

Дополнительно:____________________________________________________ ____________



Рекомендации по устранению нарушений:

В срок до «28 » февраля 2022 г. провести замену указанных средств учета на новые 
(пункт 142 Правил организации учета эл. энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г).

Потребитель приглашается в ООО «ЭнергоПромСеть» за результатами рассмотрения 
настоящего акта по адресу:
___________ ул. Зеленая 4, участок учета электрической энергии___________
не позднее «»20___г. Приемные дни ПН-ПТ с 9-00 до 11-00 , с 

13-30 до 16-00 ,выходные дни суббота и воскресение.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у представителя ООО 
«ЭнергоПромСеть» другой вручается потребителю.

Подпись представителя ООО «ЭнергоПромСеть» 
Специалист участка учета электроэнергии Белов С.В.

Подпись потребителя

Подписи иных лиц, участвующих в обследовании электроустановок:

(Ф.И.О., занимаемая должность) 

(Ф.И.О., занимаемая должность)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N " 17 " марта 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: ООО «Эвольвента»
Представитель: Директор Попов Андрей Владимирович
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.

Дата И время проведения проверки: " 17 " марта 2022г "11" часов "00" минут.
1. Сведения о точке поставки:

Адрес: ул. Коммунальная, 6

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-114 РУ-0,4 кВ ф-1

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Рубильник, 250А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ТП-114 РУ-0,4 кВ ф-1

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип ПСЧ-4ТМ.05.МК.11

Заводской номер 1104210034

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5-10

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность(после запятой)

Год выпуска 26.04.2021

Дата поверки 26.04.2021

Дата следующей поверки 26.04.2033

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

00000

тариф 1

тариф 2

3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:



4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения:
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ТП-114 РУ-0,4 кВ ф-1

Тип Т-0,66 УЗ 
200/5

Т-0,66 УЗ 
200/5

Т-0,66 УЗ 
200/5

Заводской номер 445473 445475 445474

Коэффициент трансформации 40 40 40

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 17.08.2021 17.08.2021 17.08.2021

Дата следующей поверки 17.08.2029 17.08.2029 17.08.2029

НЕТ

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00001840 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00001811
00001866
00001826

ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9 . Прочее _______ НЕТ____________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

/ Представитель сетевой организации

--/Романова А.О./

(подпись) (ф.и.о. представителя)

/77 Потребитель (его представитель)
/Попов А.В./

(подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

//

(подпись) (ф.и.о. представителя)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "17 " марта 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: ООО «Эвольвента»
Представитель: Директор Попов Андрей Владимирович
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет v
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.

Дата И время проведения проверки: " 17 " марта 2022г "11" часов "00" минут.
1. Сведения о точке поставки:

Адрес: ул. Коммунальная, 6

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-114 РУ-0,4 кВ ф-3

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Рубильник, 250А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ТП-114 РУ-0,4 кВ ф-3

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип ПСЧ-4ТМ.05.МК.11

Заводской номер 1104210036

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5-10

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 26.04.2021

Дата поверки 26.04.2021

Дата следующей поверки 26.04.2033

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

00000

тариф 1

тариф 2

3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:



4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения:
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ТП-114 РУ-0,4 кВ ф-3

Тип Т-0,66 УЗ 
100/5

Т-0,66 УЗ 
100/5

Т-0,66 УЗ 
100/5

Заводской номер 452247 452370 452369

Коэффициент трансформации 20 20 20

Класс точности 0,5S 0,55 0,5S

Дата поверки 18.08.2021 18.08.2021 18.08.2021

Дата следующей поверки 18.08.2029 18.08.2029 18.08.2029

НЕТ

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00001839 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00001825
00001841
00001845

ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9 . Прочее _______ НЕТ____________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ 

/ Представитель сетевой организации

~~ /Романова А, О./

(подпись) (ф.и.о. представителя)

,'■^1 ^Потребитель (его представитель)

,. /Попов А.В./

(подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

//

(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ 
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрического счетчика, установленного в ТП-114 РУ-0,4 кВ ф- 1, 3

на ООО "Эвольвента"

№

п/п

Наименование

присоединения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№ 

счетчика

Тип Год выпуска,

МПИ

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания №

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

1 ТП-114
РУ-0,4 кВ ф-1 143431 СЭТ4-1/1 2017 г 

16лет
200/5 
к=40 1 11960 1104210034 ПСЧ- 

4ТМ.05МК. 11 0,5 200/5 
к=40

26.04.2021 0 17.03.2022

2 ТП-114
РУ-0,4 кВ ф-3 138963 СЭТ4-1/1 2017 г 

16лет
100/5 
к=20 1 1690 1104210036 ПСЧ- 

4ТМ.05МК.11 0,5 100/5 
к=20 26.04.2021 0 17.03.2022

Представитель от

ООО "ЭнергоПромСеть"

Романова А.О.

Представитель от

ООО "Эвольвента'



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
№________

Составлен «01 » марта 2022г.
Представителем ООО «ЭнергоПромСеть»

специалистом участка учета эл.энергии Беловым С.В, 

в присутствии потребителя (либо его полномочного представителя)

иные лица участвующие в обследовании_________________________________________________

В том, что при обследовании присоединений потребителя
ООО «Эвольвента»

(наименование организации, учреждения, предприятия,ИНН)
расположенного по адресу: ул. Коммунальная, 6
в период с «___»по «___»2022г.

ВЫЯВЛЕНО:

Описание средств учета электроэнергии:

Приборы 
учета

Тип Класс 
точности Зав. номер Год 

выпуска Точка присоединения ТР-ры 
тока

СЭТ4-1/1 1 143431 2017 ТП-114 ф-1 200/5 
к=40

СЭТ4-1/1 1 138963 2017 ТП-114 ф-3 100/5 
к=20

Измерительный комплекс в эксплуатацию не допускается (эл.механизм счетчика не 
работает).
Определение объема потребленной электроэнергии будет производиться расчетным методом 
согласно п.179, 166 Правил организации учета эл.энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Прибор учета должен быть установлен в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.

Дополнительно:_________________________________________________________________



Рекомендации по устранению нарушений:

В срок до «31 » марта 2022 г. провести замену указанных средств учета на новые 
(пункт 142 Правил организации учета эл. энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г).

Потребитель приглашается в ООО «ЭнергоПромСеть» за результатами рассмотрения 
настоящего акта по адресу: 
____________ул. Зеленая 4, участок учета электрической энергии___________ 
не позднее «»20___г. Приемные дни ПН-ПТ с 9-00 до 11-00 , с 

13-30 до 16-00 ,выходные дни суббота и воскресение.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у представителя ООО 
«ЭнергоПромСеть» другой вручается потребителю.

Подпись представителя ООО «ЭнергоПромСеть» г---- -
Специалист участка учета электроэнергии Белов С.В.

(Ф.И.О. занимаемая должность)

Подписи иных лиц, участвующих в обследовании электроустановок:

Подпись потребителя

(Ф.И.О., занимаемая должность)

(Ф.И.О., занимаемая должность)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "20 " апреля 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»
Представитель:
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.

Дата И время проведения проверки: "20" апреля 2022г "11" часов "00" минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: ул. Литке

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-111 РУ-0,4 кВ ввод-1

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Рубильник

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ТП-111 РУ-0,4 кВ ввод-1

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303 S31 543 JAVZ

Заводской номер 011793166142757

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 16.08.2021

Дата поверки 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

00000

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ТП-111 РУ-0,4 кВ ввод-1

Тип Т-0,66 УЗ 
600/5

Т-0,66 УЗ 
600/5

Т-0,66 УЗ 
600/5

Заводской номер 258445 258440 258439

Коэффициент трансформации 120 120 120

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 01.06.2021 01.06.2021 01.06.2021

Дата следующей поверки 01.06.2025 01.06.2025 01.06.2025

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00000277 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00001977
00001978
00001979

ООО «ЭнергоПромСеть»

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9. Прочее _______ НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается .

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

(подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ 
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрических счетчиков, установленных в ТП-111 РУ-0,4 кВ ввод 1

на АО "ФНПЦ "ПО"Старт" им. М.В. Проценко"

№

п/п

Наименование

присоединения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№

счетчика

Тип Год выпуска,

МПИ

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания № 

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

1
ТП-111

РУ-0,4 кВ 
ввод 1

03010126 ПСЧ-4А.05.2 2007 г 
8 лет

600/5 
к=120 0,5 49811 01179316614

2757

Энергомера 
СЕ 303 S31 
543 JAVZ

0,5 600/5 
к=120 16.08.2021 0 20.04.2022

Представитель от

ООО "ЭнергоПромСеть"

Романова А.О.

Представитель от

АО "ФНПЦ "ПО" "Старт'

им. М.В. Проценко"



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "24"февраля 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: Рожкова Е.В.
Представитель: Рожкова Елена Владимировна
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии): .

Дата и время проведения проверки: "24"февраля 2022г "11" часов "00" минут.
1. Сведения о точке поставки:

Адрес: ул. Коммунальная, 6

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-114 РУ-0,4 кВ секция шин

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Автоматический выключатель, 250А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ТП-114 РУ-0,4 кВ секция шин

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303

Заводской номер 011793166143062

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 19.08.2021

Дата поверки 19.08.2021

Дата следующей поверки 19.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии; в том числе

00000

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ТП-114 РУ-0,4 кВ секция шин

Тип 100/5 100/5 100/5

Заводской номер 23272 23274 23242

Коэффициент трансформации 20 20 20

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 09.02.2022 09.02.2022 09.02.2022

Дата следующей поверки 09.02.2027 09.02.2027 09.02.2027

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения:
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

НЕТ

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 07280032 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 07280029
07280028
07280030

ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9. Прочее _______ НЕТ____________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается■

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

т Представитель сетевой организации

~т~ /Романова А,О./

(подпись) (ф.и.о. представителя)

(его представитель)

Рожкова Е.В.___________ /

потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрического счетчика, установленного в ТП-114 РУ-0,4 кВ секция шин

на ФЛ Рожкову Е.В.

менование

соединения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№

счетчика

Тип Год выпуска,

МПИ

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания №

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

ТП-114
3У-0,4 кВ 
с шин

080363 ПСЧ-ЗА.О5.2М.ЗО1 2014 г 
16лет - 1 96382 01179316614

3062
Энергомера 

СЕ 303 0,5 100/5 
к=20

19.08.2021 0 24.02.2022

дставитель от

3 "ЭнергоПромСеть"

Представитель от

анова А.О.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
№________

Составлен « 11 »__февраля_2022г.
Представителем ООО «ЭнергоПромСеть»

специалистом участка учета эл.энергии Беловым С.В.

в присутствии потребителя (либо его полномочного представителя)

иные лица участвующие в обследовании________________________________________________

В том, что при обследовании присоединений потребителя
Рожкова Е.В.

(наименование организации, учреждения, предприятия,ИНН)
расположенного по адресу: ул. Коммунальная, 6, 
в период с « » по «___»2022г.

Описание средств учета электроэнергии:

Приборы 
учета

Тип Класс 
точности Зав. номер Год 

выпуска Точка присоединения ТР-ры 
тока

СЭТ4-1/2 1 080363 2014 ТП-114 С ШИН —

ВЫЯВЛЕНО:

Измерительный комплекс в эксплуатацию не допускается (эл.механизм счетчика не 
работает).
Определение объема потребленной электроэнергии будет производиться расчетным методом 
согласно п.179, 166 Правил организации учета эл.энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Прибор учета должен быть установлен в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.
Дополнительно:_________________________________________________________________



Рекомендации по устранению нарушений:

В срок до «28» февраля 2022 г. провести замену указанных средств учета на новые 
(пункт 142 Правил организации учета эл. энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г).

Потребитель приглашается в ООО «ЭнергоПромСеть» за результатами рассмотрения 
настоящего акта по адресу: 
___________ ул. Зеленая 4, участок учета электрической энергии___________ 
не позднее «»20__ г. Приемные дни ПН-ПТ с 9-00 до 11-00 , с 

13-30 до 16-00 ,выходные дни суббота и воскресение.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у представителя ООО 
«ЭнергоПромСеть» другой вручается потребителю.

Подпись представителя ООО «ЭнергоПромСеть» -----
Специалист участка учета электроэнергии Белов С.В. ('/’(' _______________________

(Ф.И.О. занимаемая должность)

Подпись потребителя

Подписи иных лиц, участвующих в обследовании электроустановок:

(Ф.И.О., занимаемая должность) 

(Ф.И.О., занимаемая должность)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N " 18 " апреля 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: Синицим Е.В.
Представитель: Синицин Евгений Валерьевич
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.
Дата И время проведения проверки " 18 " апреля 2022г «11» часов "00" минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: Ул. Промышленная

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) КТП-25 РУ- 0,4 кВ ввод 2

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Вводной автомат, 100А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ВРУ складских помещений по ул. Промышленной

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303 S31 543 JAVZ

Заводской номер 011793166142548

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность(после запятой)

Год выпуска 16.08.2021

Дата поверки 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

0

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки КТП-25 РУ-0,4 кВ ввод 2

Тип Т-0,66 УЗ 
200/5

Т-0,66 УЗ 
200/5

Т-0,66 УЗ 
200/5

Заводской номер 445406 445399 445400

Коэффициент трансформации 40 40 40

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 17.08.2021 17.08.2021 17.08.2021

Дата следующей поверки 17.08.2025 17.08.2025 17.08.2025

4 . Характеристики трансформаторов напряжения:измерительных НЕТ

5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00000262 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00000270
00000269
00000268

ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9 . Прочее _______ НЕТ____________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается ■

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

(подпись)

Представитель сетевой организации

— / Романова А.О. /

(ф.и.о. представителя)

(его представитель)

Синицын Е.В. /

(подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) 

//

(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ 
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрического счетчика, установленного в КТП-25 РУ-0,4 кВ ввод-2

на Синицин Е.В.

№

п/п

Наименование

присоединения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№ 

счетчика

Тип
Год 

выпуска,

МПИ

Трансф. 
тока

Класс

ТОЧНОСТИ

Показания № 

счетчика

Тип Класс

ТОЧНОСТИ

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

1
КТП-25

РУ-0,4 кВ 
ввод-2

097728 СЭТ4-1/1 2015 г
16 лет

200/5 
к=40 1 02623 01179316614

2548

Энергомера 
СЕ 303 S31 
543 JAVZ

0,5 200/5 
к=40

16.08.2021 000000 18.04.2022

Представитель от Представитель от

ООО "ЭнергоПромСеть"
Синицмж Е.В.

Романова А.О.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
№________

Составлен « 01 » апреля 2022г.
Представителем ООО «ЭнергоПромСеть»

специалистом участка учета эл.энергии Беловым С.В.

в присутствии потребителя (либо его полномочного представителя)

иные лица участвующие в обследовании_______ _________________________________________

В том, что при обследовании присоединений потребителя
Синицын Е.В.

(наименование организации, учреждения, предприятия,ИНН) 
расположенного по адресу: ул. Промышленная
в период с « »по « _ _ »2022г.

Описание средств учета электроэнергии:

Приборы 
учета

Тип Класс 
точности Зав. номер Год 

выпуска Точка присоединения ТР-ры 
тока

СЭТ4-1/1 1 097728 2015 КТП-25 вв-2 200/5 
к=40

ВЫЯВЛЕНО:

Измерительный комплекс в эксплуатацию не допускается (эл.механизм счетчика не 
работает).
Определение объема потребленной электроэнергии будет производиться расчетным методом 
согласно п.179, 166 Правил организации учета эл.энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Прибор учета должен быть установлен в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.

Дополнительно:________________________________________________________

Рекомендации по устранению нарушений:



В срок до «30 » апреля 2022 г. провести замену указанных средств учета на новые 
(пункт 142 Правил организации учета эл. энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г).

Потребитель приглашается в ООО «ЭнергоПромСеть» за результатами рассмотрения 
настоящего акта по адресу:
____________ул. Зеленая 4, участок учета электрической энергии___________
не позднее «» 20___г. Приемные дни ПН-ПТ с 9-00 до 11-00 , с

13-30 до 16-00 ,выходные дни суббота и воскресение.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у представителя ООО 
«ЭнергоПромСеть» другой вручается потребителю.

Подпись представителя ООО «ЭнергоПромСеть» 
Специалист участка учета электроэнергии Белов С .В.

Подпись потребителя

(Ф.И.О. занимаемая должность)

Подписи иных лиц, участвующих в обследовании электроустановок:

(Ф.И.О., занимаемая должность)

(Ф.И.О., занимаемая должность)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "21" февраля 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: УФССП России по Пензенской области
Представитель:
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.

Дата И время проведения проверки: "21" февраля 2022г "11" часов " 00 " минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: Ул. Литке, 29

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-116 РУ-0,4 кВ ф-12

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Рубильник, 250А

'2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ВРУ здания по ул. Литке, 29

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергномера СЕ 303

Заводской номер 011793166142817

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 16.08.2021

Дата поверки 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

0

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ВРУ здания по ул. Литке, 29

Тип 100/5 100/5 100/5

Заводской номер 452232 452233 452231

Коэффициент трансформации 20 20 20

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 18.08.2021 18.08.2021 18.08.2021

Дата следующей поверки 18.08.2029 18.08.2029 18.08.2029

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

.’•6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 0000963 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 07280065
07280056
07280084

ООО «ЭнергоПромСеть»

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9. Прочее _______ НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

X /Представитель сетевой организации

/Романова А,О./

(подпись) (ф.и.о. представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

(подпись) (ф.и.о. представителя)



u
АКТ 

о проведении замены электрических счетчиков
Произведена замена электрического счетчика, установленного в ВРУ здания по ул. Литке, 29

на УФССП России по Пензенской области

основание

юединени

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№

счетчика

Тип Год выпуска,

МПИ

Трансф.
тока

Класс 

точности

Показания №

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

ТП-116
-0.4 кВ ф-

12
05002162 псч-

4ТМ.05.2М301.2/Б
2011 г
16 лет

100/5 
к=20

0,5 11964
011793166142

817
Энергомера СЕ

303
0,5 100/5 

к=20
16.08.2021 0 21.02.2022

)едставитель от

ЭО "ЭнергоПромСеть"

Представитель от

УФССП Росии по Пензенском

>манова А.О.



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N " 18 " апреля 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: Чукуров Ю.А.
Представитель: Чукуров Юрий Анатольевич
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.
Дата И время проведения проверки " 18 " апреля 2022г «11» часов "00" минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: Ул. Промышленная

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) КТП-25 РУ- 0,4 кВ ввод 2

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Вводной автомат, 100А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ВРУ складских помещений по ул. Промышленной

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303 S31 746 JAVZ

Заводской номер 011702161074998

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5-100

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность(после запятой)

Год выпуска 09.02.2021

Дата поверки 09.02.2021

Дата следующей поверки 09.02.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

0

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока: Нет

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ

5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00000230 ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных:ЕСТЬ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9 . Прочее _______ НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

//

(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ 
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрического счетчика, установленного в КТП-25 РУ-0,4 кВ УО

на Чукуров Ю.А.

№

п/п

Наименование

присоединения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№ 

счетчика

Тип
Год 

выпуска,

МПИ

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания № 

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

1
КТП-25

РУ-0,4 кВ
УО

103085 СЭТ4-1 2015 г
16 лет - 1 000510 01170216107

4998

Энергомера 
СЕ 303 S31 
746 JAVZ

1 - 09.02.2021 000000 18.04.2022

Представитель от

ООО "ЭнергоПромСеть"

Представитель от



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
№________

Составлен « 01 » апреля 2022г.
Представителем ООО «ЭнергоПромСеть»

специалистом участка учета эл.энергии Беловым С .В.

в присутствии потребителя (либо его полномочного представителя)

иные лица участвующие в обследовании_____________________________________________________

В том, что при обследовании присоединений потребителя
Чукуров Ю.А.

(наименование организации, учреждения, предприятия,ИНН) 
расположенного по адресу: ул. Промышленная
в период с «___»по « »2022г.

Описание средств учета электроэнергии:

Приборы 
учета

Тип Класс 
точности Зав. номер Год 

выпуска
Точка присоединения ТР-ры 

тока

СЭТ4-1 1 103085 2015 КТП-25 вв-2 —

ВЫЯВЛЕНО:

Измерительный комплекс в эксплуатацию не допускается (эл.механизм счетчика не 
работает).
Определение объема потребленной электроэнергии будет производиться расчетным методом 
согласно п.179, 166 Правил организации учета эл.энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Прибор учета должен быть установлен в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.

Дополнительно:_______________________________________________________________________

Рекомендации по устранению нарушений:



В срок до «30 » апреля 2022 г. провести замену указанных средств учета на новые 
(пункт 142 Правил организации учета эл. энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г).

Потребитель приглашается в ООО «ЭнергоПромСеть» за результатами рассмотрения 
настоящего акта по адресу: 
_____________ул. Зеленая 4, участок учета электрической энергии____________ 
не позднее «»;20___ г. Приемные дни ПН-ПТ с 9-00 до 11-00 , с 

13-30 до 16-00 ,выходные дни суббота и воскресение.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у представителя ООО 
«ЭнергоПромСеть» другой вручается потребителю.

Подпись представителя ООО «ЭнергоПромСеть» -- <
Специалист участка учета электроэнергии Белов С.В.

(Ф.И.О. занимаемая должность)

Подпись потребителя

Подписи иных лиц, участвующих в обследовании электроустановок:

(Ф.И.О., занимаемая должность) 

(Ф.И.О., занимаемая должность)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "03 " января 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: Шикалов Н.М.
Представитель: Шикалов Николай Михайлович
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.

Дата и время проведения проверки: "03" января 2022г "11" часов "00" минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: Ул. Коммунальная, 4

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-114 РУ-0,4 кВ ф-6

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Рубильник 250 А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ТП-114 РУ-0,4 кВ ф-6

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303

Заводской номер 011793166142840

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5-7,5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Г од выпуска 16.08.2021

Дата поверки 16.08.2021

Дата следующей поверки 16.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

00000

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ТП-114 РУ-0,4 кВ с шин

Тип 400/5 400/5 400/5

Заводской номер 580372 580371 580373

Коэффициент трансформации 80 80 80

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 05.10.2021 05.10.2021 05.10.2021

Дата следующей поверки 05.10.2029 05.10.2029 05.10.2029

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00000181 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00000167
00000168
00000169

ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9. Прочее _______ НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

(подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

(подпись) (ф.и.о. представителя)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "03" января 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: Шикалов Н.М.
Представитель: Шикалов Николай Михайлович
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.

Дата И время проведения проверки: "03" января 2022г "11" часов "ОШ' минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: Ул. Коммунальная, 4

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-114 РУ-0,4 кВ ф-7

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Рубильник 250 А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ТП-114 РУ-0,4 кВ ф-7

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип Энергомера СЕ 303

Заводской номер 011793166142991

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5-7,5

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 15.08.2021

Дата поверки 15.08.2021

Дата следующей поверки 15.08.2037

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

00000

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ТП-114 РУ-0,4 кВ с шин

Тип 200/5 200/5 200/5

Заводской номер

Коэффициент трансформации 40 40 40

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки

Дата следующей поверки

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00000182 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока ООО «ЭПС» ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: ЕСТЬ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9 . Прочее _______ НЕТ____________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается .

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

] Представитель сетевой организации

--/Романова А.О./
(под^сЬ) / (ф.и.о. представителя)

/ У' Потребитель (его представитель)

/Шикалов Н.М./

(подпиаь) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

//

(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ 
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрических счетчиков, установленных в ТП-114 РУ-0,4 кВ ф-6,7,

на Шикалова Н.М.

№

п/п

Наименование

присоединения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№ 

счетчика

Тип Год выпуска,

МПИ

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания № 

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

1 ТП-114
РУ-0,4 кВ ф-6 714180 СЭТ4-1/1М 2007 г

16 лет
400/5 
к=80 1 08955 01179316614

2840
Энергомера 

СЕ 303 0,5 400/5 
к=80 16.08.2021 0 03.02.2022

2 ТП-114
РУ-0,4 кВ ф-7 715511 СЭТ4-1/1М 2007 г

16 лет
200/5 
к=40 1 20397 01179316614

2991
Энергомера 

СЕ 303 0,5 200/5 
к=40 15.08.2021 0 03.02.2022

Представитель от

ООО "ЭнергоПромСеть1

Романова А.О.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
№________

Составлен «02 » января 2022г.
Представителем ООО «ЭнергоПромСеть»

специалистом участка учета эл.энергии Беловым С.В.

в присутствии потребителя (либо его полномочного представителя)

иные лица участвующие в обследовании__________________ ______________________________

В том, что при обследовании присоединений потребителя
Шикалов Н.М.

(наименование организации, учреждения, предприятия,ИНН) 
расположенного по адресу: ул. Коммунальная, 4.
в период с «___» по «___»2022г.

Описание средств учета электроэнергии:

Приборы 
учета

Тип Класс 
точности Зав. номер Год 

выпуска Точка присоединения ТР-ры 
тока

СЭТ4-1/1М 1 714180 2007 ТП-114ф-6 400/5

СЭТ4-1/1М 1 715511 2007 ТП-114ф-7 200/5

ВЫЯВЛЕНО:

Измерительный комплекс в эксплуатацию не допускается (эл.механизм счетчика не 
работает).
Определение объема потребленной электроэнергии будет производиться расчетным методом 
согласно п.179, 166 Правил организации учета эл.энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Прибор учета должен быть установлен в соответствии с постановлением
Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.
Дополнительно:_________________________________________________________________



Рекомендации по устранению нарушений:

В срок до «28» февраля 2022 г. провести замену указанных средств учета на новые 
(пункт 142 Правил организации учета эл. энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г).

Потребитель приглашается в ООО «ЭнергоПромСеть» за результатами рассмотрения 
настоящего акта по адресу:
____________ул. Зеленая 4, участок учета электрической энергии___________
не позднее «»20___г. Приемные дни ПН-ПТ с 9-00 до 11-00 , с 

13-30 до 16-00 ,выходные дни суббота и воскресение.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у представителя ООО 
«ЭнергоПромСеть» другой вручается потребителю.

Подпись представителя ООО «ЭнергоПромСеть» _
Специалист участка учета электроэнеруйи Белов С.В.____________________________________

/ / (Ф.И.О. занимаемая должность)
А 7/

Подпись потребителя ("у?____________________________________________________  
/

Подписи иных лиц, участвующих в обследовании электроустановок:

(Ф.И.О., занимаемая должность) 

(Ф.И.О., занимаемая должность)



АКТ 
о проведении замены трансформаторов тока

Произведена замена трансформаторов тока, установленных в РУ-0,4 кВ ТП-114 ф-7 
на Шикалова Н.М.

Представитель от

№

п/п

Наименование

присоединения

Сняты Установлены Примечание

Дата установки 
(Замены)

Фаза Тип Класс 
точности

Транс, 
тока

№ Фаза Тип Классе 
точности

Транс, 
тока

Дата 
поверки, 

МПИ №

1 ТП-114 РУ-0,4 кВ ф-7

А 0,5S
200/5

к=40
А Т-0,66УЗ 0,5S

200/5

к=40

17.08.2021,

8 лет
445410

17.03.2022В 0,5S
200/5

к=40
В Т-0.66УЗ 0,5S

200/5

к=40

17.08.2021,

8 лет
445411

С 0,5S
200/5

к=40
С Т-0.66УЗ 0,5S

200/5

к=40

17.08.2021,

8 лет
445412

Представитель от

ООО "ЭнергоПромСеть 
Романова А.О.

Шикалрв Н.М.



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N " 02 " февраля 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: ООО «ЭнергоПромРесурс»
Представитель: начальник участка по ремонту и обслуживанию низковольтных сетей 
и оборудования Павел Анатольевич Челухаев
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):.

Дата и время проведения проверки: "02 " февраля 2022г "11" часов "00 " минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: Ул. Фадеева, 28

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-116 РУ-0,4 кВ ф-2

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Перекидной рубильник, 250А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ТП-116 РУ-0,4 кВ ф-2

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип ПСЧ-4ТМ.05МК.11

Заводской номер 1102210276

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5-10

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 03.03.2021

Дата поверки 03.03.2021

Дата следующей поверки 03.03.2033

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

14

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ТП-116 РУ-0,4 кВ ф-2

Тип 250/5 250/5 250/5

Заводской номер 378896 378890 378891

Коэффициент трансформации 50 50 50

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 23.07.2021 23.07.2021 23.07.2021

Дата следующей поверки 23.07.2029 23.07.2029 23.07.2029
4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения: НЕТ
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00000174 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00000141
00000142
00000143

ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: НЕТ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9. Прочее __НЕТ__________________________________________________________ _

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ

---- -т-^Щредставитель сетевой организации

v Романова А. О./

(подпиФь^х" (ф.и.о. представителя)

III Потребитель (его представитель)

/ //Челухаев П.А./

(подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

//
(подпись) (ф.и.о. представителя)



Приложение N 16 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

АКТ 
допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 
N "02 " февраля 2022г

Сетевая организация: ООО «ЭнергоПромСеть»
Представитель: начальник участка учета электроэнергии Романова Алевтина Олеговна
Потребитель: ООО «ЭнергоПромРесурс»
Представитель: начальник участка по ремонту и обслуживанию низковольтных сетей
и оборудования Павел Анатольевич Челухаев
Субъект розничного рынка: гарантирующий поставщик ООО «ТНС-Энерго Пенза»
Представитель: нет
Номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки)электрической энергии (мощности) при 
наличии):

Дата и время проведения проверки: "02" февраля 2022г "11" часов "00" минут.

1. Сведения о точке поставки:

Адрес: Ул. Фадеева, 28

Наименование (Центр питания, ТП, фидер, опора) ТП-116 РУ-0,4 кВ ф-14

Характеристика помещения (жилое или нежилое) нежилое

Коммутационный аппарат до прибора учета 
(номинальный ток, А)

Перекидной рубильник, 250А

2. Характеристики и показания прибора учета:

Место установки ТП-116 РУ-0,4 кВ ф-14

Балансовая принадлежность ООО «ЭнергоПромСеть»

Тип ПСЧ-4ТМ.05МК.11

Заводской номер 1102210277

Класс точности 0,5

Номинальный ток, А 5-10

Номинальное напряжение, В 380

Разрядность (до запятой) ЖК

Разрядность (после запятой)

Год выпуска 03.03.2021

Дата поверки 03.03.2021

Дата следующей поверки 03.03.2033

Вид энергии Активная 
(прием)

Активная 
(отдача)

Реактивная 
(прием)

Реактивная 
(отдача)

Показания электрической 
энергии, в том числе

14

тариф 1

тариф 2



3. Характеристики измерительных трансформаторов тока:

Наименование Характеристики по фазам

Фаза А Фаза В Фаза С

Место установки ТП-116 РУ-0,4 кВ ф-14

Тип 100/5 100/5 100/5

Заводской номер 225490 225492 225491

Коэффициент трансформации 20 20 20

Класс точности 0,5S 0,5S 0,5S

Дата поверки 21.05.2021 21.05.2021 21.05.2021

Дата следующей поверки 21.05.2029 21.05.2029 21.05.2029

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения:
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

НЕТ

Место установки пломбы Номер пломбы Наименование организации, 
установившей пломбу

Клеммная крышка ПУ 00000104 ООО «ЭнергоПромСеть»

Крышки трансформаторов тока 00000176
00000177
00000178

ООО «ЭнергоПромСеть»

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных: НЕТ.

7. Результаты измерений: НЕТ.

8. Характеристики использованного оборудования НЕТ

9 . Прочее _НЕТ___________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае 
недопуска указать причины)

Прибор учета в эксплуатацию допускается.

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета 
электрической энергии в эксплуатацию НЕТ 

у—^Представитель сетевой организации

, / /________ Романова А. О.________ /
(гюд^ (ф . и . о . представителя)

//л'/ Потребитель (его представитель)

/'//Челухаев П.А./

(подпись) (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя 
заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения 

(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

(подпись) (ф.и.о. представителя)



АКТ 
о проведении замены электрических счетчиков

Произведена замена электрических счетчиков, установленных в ТП-116 РУ-0,4 кВ ф-2, 14 по ул. Фадеева, 28

на ООО "ЭнергоПромРесурс"

№

п/п

1аименование

|рисоединени

Сняты Установлены Примечание

Дата установки

(Замены)

№ 

счетчика

Тип Год выпуска,

мпи

Трансф. 
тока

Класс 

точности

Показания № 

счетчика

Тип Класс 

точности

Трансф. 
тока

Дата 
поверки,

МПИ

Показания

1
ТП-116

РУ-0,4 кВ ф- 
2

1103150444 ПСЧ- 
4ТМ.05МК.16

2015 г
16 лет

250/5 
к=50 0,5 6529 1102210276 ПСЧ- 

4ТМ.05МК.11
0,5 250/5 

к=50
03.03.2021 14 02.02.2022

2
ТП-116

РУ-0,4 кВ ф-
14

1103150408 ПСЧ- 
4ТМ.05МК.16

2015 г
16 лет

100/5 
к=20 0,5 532 1102210277

ПСЧ- 
4ТМ.05МК.11

0,5
100/5 
к=20

03.03.2021 14 02.02.2022

Представитель от

ООО "ЭнергоПромСеть1

Представитель от



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
№________

Составлен « 21 » января 2022г.
Представителем ООО «ЭнергоПромСеть»

специалистом участка учета эл.энергии Беловым С.В.

в присутствии потребителя (либо его полномочного представителя)

иные лица участвующие в обследовании_________________________________________________

В том, что при обследовании присоединений потребителя
ООО «ЭнергоПромРесурс»

(наименование организации, учреждения, предприятия,ИНН)
расположенного по адресу: ул. Фадеева, 28
в период с «___» по «___»2022г.

ВЫЯВЛЕНО:

Описание средств учета электроэнергии:

Приборы 
учета

Тип Класс 
точности

Зав. номер Год 
выпуска

Точка присоединения
ТР-ры 
тока

ПСЧ-4ТМ.05МК.16 0,5 1103150444 2015 ТП-116 ф-2 250/5 
к=50

ПСЧ-4ТМ.05МК.16 0,5 1103150408 2015 ТП-116 ф-14 100/5 
к=20

Измерительный комплекс в эксплуатацию не допускается (эл.механизм счетчика не 
работает).
Определение объема потребленной электроэнергии будет производиться расчетным методом 
согласно п.179, 166 Правил организации учета эл.энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г.

Прибор учета должен быть установлен в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №890 от 19.06.2020г.

Дополнительно:_______________________________________________________________________



Рекомендации по устранению нарушений:

В срок до «28 » февраля 2022 г. провести замену указанных средств учета на новые 
(пункт 142 Правил организации учета эл. энергии на розничных рынках Постановления 
Правительства РФ №442 от 04.05.2012г).

Потребитель приглашается в ООО «ЭнергоПромСеть» за результатами рассмотрения 
настоящего акта по адресу:
____________ул. Зеленая 4, участок учета электрической энергии___________
не позднее «»20___г. Приемные дни ПН-ПТ с 9-00 до 11-00 , с 

13-30 до 16-00 ,выходные дни суббота и воскресение.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у представителя ООО 
«ЭнергоПромСеть» другой вручается потребителю.

Подпись представителя ООО «ЭнергоПромСеть» 
Специалист участка учета эле ррэнергии Белов С .В,_____ 

(Ф.И.О. занимаемая должностЬ}

Подпись потребителя '

Подписи иных лиц, участвующих в обследовании электроустановок:

(Ф.И.О., занимаемая должность) 

(Ф.И.О., занимаемая должность)


